
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 

UMOWA NR ……../EC/2026 

zawarta w dniu ………………………. roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: 

Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000043550 i kapitale zakładowym 12 174 200,00 złotych, NIP: 622-000-57-12, 

zwany dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez: 

Mariusz Bolach – Prezesa Zarządu 

Wioleta Swora – Członek Zarządu 

a 

… 

zwany dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

… 

Zamawiający i Wykonawca są także w dalszej części niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) zwani łącznie „Stronami”, a 

każdy z osobna – „Stroną”. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa jednostki kogeneracyjnej Jenbacher JMS 620 AX67 w 

zabudowie kontenerowej zasilanej gazem sieciowym, zainstalowanej w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym, przy ul. 

Grunwaldzkiej 74A w Ostrowie Wielkopolskim. Usługa rozpoczyna się przeglądem przy ~20 000 godzin pracy. Następnie 

usługa świadczona będzie w okresie eksploatacji od ~20 000 do ~30 000 godzin pracy jednostki kogeneracyjnej wraz z 

remontem pośrednim wykonanym przy ~30 000 godzin pracy). 

3.1. Zakres czynności  

3.1.1.  Przegląd przy 20 000 godzin 

3.1.2. Przeglądy okresowe 

3.1.3. Wymiana oleju 

3.1.4. Remont pośredni 

3.1.5. Płyn chłodzący 

3.1.6. Usuwanie awarii 

3.1.7. Czyszczenie wymienników 

3.1.8. Wsparcie Techniczne 

3.1.9. Zdalny monitoring 

Szczegóły zakresu czynności opisane są w SWZ, która jest nieodłącznym elementem umowy.  

3.2. Wykonawca jest zobowiązany dbać o prawidłową eksploatację instalacji i niezwłocznie reagować na wszelkie 

możliwe sytuacje braku działania urządzenia. Gwarantowany czas interwencji powinien wyglądać następująco: otwarcie 

zgłoszenia serwisowego w ciągu 8h od pierwszego kontaktu z personelem Zamawiającego, natomiast w przypadku 

wystąpienia awarii serwisanci powinni dotrzeć na obiekt w ciągu 24 godzin.  

3.3. Utylizacja wszystkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania czynności objętych niniejszym postępowaniem, 

w tym także zużytego oleju smarnego oraz płynu chłodniczego leży w gestii Wykonawcy. 

3.4. Podczas trwania Umowy Wykonawca będzie utrzymywać u Zamawiającego magazyn najbardziej potrzebnych części 

zamiennych – świece zapłonowe (bez limitu kompletów), cewki, termoelementy, płyn chłodzący, smary, filtry, filtry kasetowe 

na wejściu do kontenera, akumulatory. Dokładna lista części zostanie uzgodniona w momencie podpisywania Umowy.    

3.5. Do prac przewidzianych w planie konserwacji Jenbacher wg Załącznika nr 1 do SWZ Wykonawca zabezpieczy w tym 

celu wszelkie niezbędne materiały i części zamienne bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z 

zakupem i dostarczeniem niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 

 

 



 

§2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem zdolnym do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta, 

przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada wymagane prawem uprawnienia, środki finansowe, jak również 

doświadczenie zawodowe oraz umiejętności konieczne i niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością profesjonalisty, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i jakościowymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez producenta. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności objętych zamówieniem zgodnie z wytycznymi 

producenta serwisowanych urządzeń. 

5. Planowe przeglądy serwisowe będą świadczone przez Wykonawcę według częstotliwości i zakresu określonego  

w instrukcjach producenta. Harmonogram serwisu może być zmieniony, w zależności od warunków 

eksploatacyjnych agregatów. 

6. Terminy realizacji przeglądów serwisowych zostaną uzgodnione bezpośrednio między Stronami Umowy przed 

przystąpieniem do wykonywania prac, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2. 

7. W przypadku serwisu bieżącego Wykonawca podejmie prace zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3. 

8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu kompleksową opiekę serwisową agregatu, obejmującą m.in. doradztwo 

i konsultacje techniczne z personelem serwisowym Wykonawcy w formie telefonicznej i mailowej w zakresie 

eksploatacji oraz ewentualnych problemów w pracy agregatu i sposobów ich rozwiązania, w szczególności w zakresie 

postępowania Zamawiającego w przypadku prostych awarii agregatów, oraz inne w zależności od potrzeb. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezbędnych uzgodnień dotyczących organizacji wykonywanych prac 

serwisowych z Zamawiającym. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie środki transportowe oraz środki 

łączności dla potrzeb własnych na miejscu pracy agregatów. 

11. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać porządek w miejscu prowadzenia prac i wykonywać wszelkie prace zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż. 

12. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu techniczną kontrolę prac oraz przestrzegać obowiązujących 

norm i przepisów związanych z wykonywanymi pracami. 

13. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonane przez siebie prace i inne świadczenia, jak również za ilościową 

i jakościową dokładność swoich materiałów źródłowych i poddostawców. Zastosowanie lub niezastosowanie 

jakichkolwiek środków kontrolnych przez Zamawiającego w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z takiej 

odpowiedzialności.  

14. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej i zobowiązuje się je utrzymywać w trakcie obowiązywania Umowy.  

15. Wykonawca, w ramach Umowy, dostarczy oryginalne części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do 

wykonywania przeglądów agregatów, zgodnie z wymaganiami producenta. 

16. Wykonawca, każdorazowo po wykonaniu danych prac, przekaże, w ciągu 48h od zakończenia, Zamawiającemu 
raport z przeprowadzonych czynności serwisowych, sporządzony przez personel serwisowy Wykonawcy.  

17. Wykonawca zapewni, na czas realizacji zadania, możliwość komunikowania się z Zamawiającym i jego 
przedstawicielami w języku polskim.  

18. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie świadczenia usługi i jest odpowiedzialny za prawidłową 
klasyfikację odpadów, ich magazynowanie, ewidencję w systemie BDO oraz przekazanie do utylizacji uprawnionemu 
podmiotowi. 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialności karną i administracyjną za niewłaściwe gospodarowanie odpadami. 
[Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 370)]. 

 
§3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający będzie prowadził eksploatację agregatów w normalny, prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją 

obsługi, dokumentacją techniczną producenta i instrukcjami Wykonawcy, a także umożliwi Wykonawcy wykonanie 

usług serwisowych agregatów określonych w Umowie. 



 

2. Zamawiający będzie dokonywał inspekcji agregatów jeden raz dziennie lub częściej – na polecenie i zgodnie z 

wytycznymi Wykonawcy – celem wykrycia w porę nieprawidłowego działania agregatów, tak aby można było w 

miarę możliwości uniknąć usterek i/lub zbędnych przestojów, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, można było 

wezwać Wykonawcę na wczesnym etapie, tak aby ograniczyć, i jeśli to możliwe, zapobiec dalszym uszkodzeniom. 

Wyniki codziennej inspekcji agregatów Zamawiający będzie zapisywał w dzienniku eksploatacyjnym.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich usterek bezpośrednio Wykonawcy, w możliwie najkrótszym 

czasie, z opisem technicznym zaistniałej sytuacji.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do wykonywania prostych czynności obsługowo-serwisowych agregatów, zgodnie z 

poleceniami personelu serwisowego Wykonawcy.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia Wykonawcy dostępu do agregatów i umożliwienia wykonania prac 

serwisowych, przy czym Zamawiający jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich wymaganych ewentualnych 

zezwoleń na wykonywanie prac w miejscu pracy agregatów.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania miejsca pracy personelowi Wykonawcy zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie korzystanie z dróg dojazdowych, parkingowych i podstawowego 

zaplecza socjalnego dla pracowników wykonujących prace. Zamawiający zobowiązany jest do bezpłatnego 

dostarczenia energii elektrycznej i wody komunalnej na potrzeby prac serwisowych. 

8. Zamawiający gwarantuje, że parametry wody obiegowej są spełnione we wszystkich okolicznościach i warunkach 

eksploatacyjnych, zgodnie ze specyfikacją producenta agregatów, a parametry paliwa gazowego odpowiadają 

parametrom gazu sieciowego grupy E (GZ-50). 

9. Zamawiający odpowiedzialny jest za utrzymanie na własny koszt wystarczającej ochrony przed zamarzaniem 

wszystkich systemów wodnych mających wpływ na pracę agregatów. 

10. Wprowadzanie przez Zamawiającego, jakichkolwiek zmian warunków eksploatacyjnych lub parametrów 

operacyjnych agregatów, ustalonych w dokumentacji technicznej producenta i pisemnych instrukcjach Wykonawcy, 

będzie dozwolone po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy. 

11. Zamawiający będzie wykonywał, na własny koszt i ryzyko, prace konserwacyjne i naprawy wszystkich innych 

komponentów instalacji, budynków i pozostałego zaplecza, które nie zostały ujęte w Umowie, pod warunkiem, że 

nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację agregatów. 

12. Przez okres obowiązywania Umowy uprawnionym do wykonywania modyfikacji lub zmian agregatów będzie 

Wykonawca, z wyłączeniem czynności podejmowanych przez producenta, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

13. Modyfikacje lub zmiany agregatów mogą być wykonywane przez Zamawiającego lub jego podwykonawców, przy 

czym Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wykonawcy na wprowadzane 

modyfikacje lub zmiany. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie prac serwisowych, zgodnie z 

zapisami § 5. 

 

§4 

TERMINY WYKONANIA USŁUG SERWISOWYCH 

1. Świadczenie usług serwisowych obejmuje okres eksploatacji agregatu od dnia podpisania Umowy (~20 000 godzin 

pracy) do dnia wykonania remontu pośredniego po ~30 000 godzin pracy (orientacyjnie: do 30.06.2027 r.). 

2. Prace serwisowe przy zespole kogeneracyjnym należy wykonywać po wcześniejszym, (co najmniej 48h przed 

rozpoczęciem prac) zgłoszeniu przez Wykonawcę. Wyłączenie z powodu prowadzonych prac serwisowych powinno 

być możliwie jak najkrótsze. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dbać o prawidłową eksploatację instalacji i niezwłocznie reagować na wszelkie 

możliwe sytuacje braku działania urządzenia. Otwarcie zgłoszenia serwisowego powinno nastąpić w ciągu 8h od 

pierwszego kontaktu z personelem Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii serwisanci powinni dotrzeć na 

obiekt w ciągu 24 godzin.  

§5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawcy za świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej agregatu przysługuje następujące wynagrodzenie:  

 



 

………………………………. zł + VAT (słownie: ………………………………………………………………………………………. + VAT) za godzinę 

pracy agregatu pochodząca z licznika silnika.   

2. Wynagrodzenie będzie wyliczane na koniec każdego miesiąca.  

3. Płatność nastąpi przelewem w terminie- do 30 dni od daty wystawienia poprawnej faktury.   

 

§6 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia podpisania Umowy (~20 000 godzin pracy) do dnia wykonania 

remontu pośredniego po ~30 000 godzin pracy (orientacyjnie: do 30.06.2027 r.). 

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej Stronie, a wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które dana Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 5 000 PLN netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu 

do wykonywania czynności serwisowych w stosunku do uzgodnionego między Stronami terminu rozpoczęcia 

prac;  

b) w wysokości 5 000 PLN netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki w realizacji zleconych prac 

serwisowych bez uzasadnionych przyczyn technicznych w stosunku do uzgodnionego między Stronami terminu 

zakończenia tych prac.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za nieprawidłowe wykonanie serwisu 

planowego, skutkujące koniecznością podjęcia dodatkowych prac serwisowych w wysokości 5 000 PLN netto 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dodatkowy dzień postoju agregatu kogeneracyjnego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary 

umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone 

łącznie. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w formie gotówkowej. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do 

zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar 

umownych. Jeżeli w związku z wystąpieniem kar umownych zmniejszy się kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić kwotę zabezpieczenia w terminie 7 dni od 

powiadomienia go o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia Zamawiającego odsetkami 

w wysokości ustawowej. 

8. Wykonawca może uchylić się od wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku, gdy Zamawiający 

nie płaci Wykonawcy należnego wynagrodzenia, a zwłoka wynosi min. 30 dni, liczonych od otrzymania przez 

Zamawiającego stosownego wezwania do zapłaty. 

§8 

GWARANCJA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem wysokiej 

jakości użytych materiałów, terminowości oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi producenta. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane czynności przeglądów serwisowych oraz remontu pośredniego 

na okres 12 (dwunastu) miesięcy. 

3. Na dostarczone części zamienne oraz materiały eksploatacyjne Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z warunkami 

gwarancji udzielonej przez ich producenta. 



 

4. Okres gwarancji dla każdego agregatu kogeneracyjnego liczony jest od dnia jego przekazania do eksploatacji po 

wykonaniu remontu pośredniego. 

5. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia ulega przedłużeniu i trwa do upływu okresu gwarancji. 

§9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKOANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% ceny ofertowej wartości 

zamówienia brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pkt 1.2. 

2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwolnione nie później niż w ciągu 30 

(słownie: trzydzieści) dni od daty wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, zaś pozostałe 30% zostanie zwolnione po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, nie później 

jednak niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym kar 

umownych). 

4. Jeżeli w toku realizacji zamówienia ustalony termin zakończenia przedmiotu Umowy ulegnie wydłużeniu, 

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie z uwzględnieniem faktycznego terminu 

zakończenia przedmiotu Umowy, a w przypadku niewykonania tego obowiązku potrącone zostanie ono z końcowej 

faktury. 

5. W przypadku gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wiązałoby się z 

koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w 

terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

 

§10 

KLAUZYLA WALORYZACYJNA 

1. Strony wprowadzają możliwość waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z Umowy, w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie w oparciu o wskaźnik zmiany 

ceny materiałów lub kosztów ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3. Maksymalny wzrost (lub obniżenie) wynagrodzenia nie może przekraczać 20 % ustalonego wynagrodzenia. 

4. Strona Umowy może wystąpić o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z Umowy nie prędzej niż na początku 

2027 roku i nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym. 

§11 

POUFNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Strony zobowiązują się do poufnego traktowania dokumentów, jakie otrzymują w związku z Umową i zobowiązują 

się wykorzystywać je wyłącznie do realizacji Umowy oraz udostępnić w niezbędnym zakresie osobom trzecim tylko 

bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, przy zachowaniu niniejszego warunku poufności. 

2. Zobowiązania poufności postanowień Umowy są wiążące dla Stron również po wykonaniu Umowy. 

§12 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego prowadzi ………………………… . 

2. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy prowadzi ……………………………. . 

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia woli przewidziane w Umowie będą sporządzane w języku polskim, w formie 

pisemnej, wysyłane najpierw pocztą elektroniczną, a następnie doręczane osobiście lub wysyłane pocztą na poniższe 

adresy i numery: 

 

Zamawiający:  

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 

ul. Wysocka 56, 63-400 Ostrów Wielkopolski  

tel. 62 735 86 00 

e-mail: ozc@ozcsa.pl  



 

 

Wykonawca:  

………………………………………………………  

ul. ………………………………, ………………………………  

tel. ………………………,  

e-mail: ……………………………… 

 

4. Zawiadomienia i oświadczenia sporządzone i wysłane niezgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 są bezskuteczne 

względem drugiej Strony. 

§13 

KLAUZULA RODO 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą miedzy innymi obowiązki z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie 

miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 

(por.art.13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, 

chyba że ma zastosowanie jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO. 

§14 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację 

uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. 

2. Za „siłę wyższą” uważać się będzie okoliczności lub wydarzenia nadzwyczajne i zewnętrzne, których nie można 

przypisać Stronie i na które Strona przy zachowaniu należytej staranności ani nie miała wpływu, ani nie mogła im 

zapobiec w szczególności takie jak:  

a) katastrofy naturalne, pożar, wojna, zamieszki społeczne, zarządzenia władz, akty terrorystyczne, sabotaż, 

strajki, 

b) awarie lub przestoje w Elektrociepłowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrociepłowni oraz 

inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające realizację zobowiązań wynikających z 

Umowy. 

3. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

dwóch dni, liczonych od momentu ich wystąpienia wysłać drugiej Stronie pisemną informację określającą okres 

spodziewanego opóźnienia. 

4. Wystąpienie siły wyższej która ma charakter czasowy nie dłuższy niż 7 dni i poinformowanie o tym drugiej Strony 

powoduje, iż warunki i terminy wykonania zobowiązań umownych ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 

5. W przypadku, jeżeli działanie siły wyższej przeciągnie się ponad 7 dni Zamawiający może rozwiązać Umowę, po 

upływie pięciu dni roboczych od pisemnego powiadomienia Sprzedającego. 

6. Takie rozwiązanie Umowy zwalnia Strony ze wszystkich zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z 

niezrealizowania części Umowy spowodowanego działaniem siły wyższej. 

 

§15 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPORU I PRZEPISY KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy „Kodeksu 

cywilnego”. 



 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym, 

najbardziej odpowiadającym pierwotnym intencjom i celom Stron. 

3. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygać drogą negocjacji, a w razie nieuzgodnienia 

stanowisk w terminie 14 dni, kierować będą spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności, zawarcia pisemnego aneksu. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

 

§16 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

1. Załącznik nr 1 – Plan konserwacji Jenbacher 

2. Załącznik nr 2 – Zasady dla Dostawców/Wykonawców 

3. Załącznik nr 3 – SWZ wraz ofertą Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Zasady dla Dostawców/Wykonawców 

1. Wymagania w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

Dostawcę/Wykonawcę wykonującego prace/usługi na terenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. 

(Zleceniodawcy) zobowiązuje się do: 

a) realizacji wymagań środowiskowych i bezpieczeństwa pracy wynikających z umowy/zlecenia, 

b) realizacji poniżej wymienionych zaleceń. 

 

2. W zakresie ochrony środowiska do stosowania i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów  

i procedur, a w szczególności: 

a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami 

np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje trujące, 

b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą  

w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

c) zbierania, magazynowania, transportu i utylizacji materiałów zbędnych i odpadów, nieprzydatnych do dalszego 

prowadzenia robót zgodnie z Ustawą o odpadach oraz zgodnie z warunkami Umowy lub zlecenia, 

d) oszczędnego korzystania z wody, 

e) odprowadzania ścieków produkcyjnych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu  

z Kierownikiem EC ”Ostrów”, 

f) nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na terenie 

zakładu, 

g) utrzymywania czystości i porządku na terenie lub obiekcie, gdzie wykonywane są prace, 

h) informowania Zleceniodawcy o aspektach środowiskowych występujących podczas wykonywanych 

usług/pracach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przekraczających wymagania przepisów, 

i) omówienia ze Zleceniodawcą sposobu alarmowania, postępowania i działań mających na celu ograniczenie 

skutków w przypadku zaistnienia incydentu środowiskowego¹, 

j) niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu incydentów środowiskowych podczas prowadzenia 

prac, realizacji usługi. 

3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów  

i procedur, a w szczególności: 

a) dokonania identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa pracy związanych z wykonywaną pracą, 

b) przestrzegania obowiązujących przepisów z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

c) wprowadzenia przed rozpoczęciem prac uzgodnionych metod komunikowania się i współpracy  

ze Zleceniodawcą, dotyczących zagrożeń oraz związanych z nimi środków zapobiegawczych i ochronnych, 

d) zobowiązania Dostawcy/Wykonawcy do rejestrowania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych podczas wykonywania prac na rzecz Zleceniodawcy, 

e) zobowiązania Dostawcy/Wykonawcy do zapoznania własnych pracowników ze zidentyfikowanymi 

zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do obowiązku stosowania zabezpieczeń i środków 

ochrony indywidualnej, 



 

f) zobowiązania Dostawcy/Wykonawcy do realizacji zaleceń pracowników służb bhp i dozoru Zleceniodawcy 

podczas wykonywania prac oraz przestrzegania obowiązujących w tym temacie procedur Zleceniodawcy, jeżeli 

zostaną Wykonawcy doręczone. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego załącznika a także, że działalność moja, mojej firmy  

i podwykonawców prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o posiadane pozwolenia i decyzje. 

Zobowiązuję się w imieniu swoim, swojej firmy, moich podwykonawców do postępowania zgodnie z wymaganiami 

niniejszego dokumentu i wszystkimi przepisami prawnymi w zakresie prowadzonych prac. 

 

 

 

……………..............................., dnia ……..........….2026 r                             ………………………….………………………………… 

           (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


