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W związku z zapytaniami Oferentów 
 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury odcinającej na sieci w postaci zaworu kulowego 

preizolowanego z przekładnią mechaniczną, a co za tym idzie możliwość zabudowy studni żelbetowej 

nad tymi zaworami ? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że nie wyraża zgody na zawory kulowe preizolowane 

oraz na zabudowę studni żelbetowej. Utrzymujemy stanowisko z wizji lokalnej że prawidłowym 

rozwiązaniem jest budowa betonowej komory z zamontowaniem przepustnic międzykołnierzowych  

z potrójnym mimośrodem i przekładnią mechaniczną.   

 

 


