
Podłączenie z istniejącą siecią
prezizolowaną 2xØ88,9/160

Odgałęzienie termokurczliwe
sieciowane SXT-WP
2xØ88,9/160x33,7/90

Pierścień uszczelniający 2xDN90;
Uszczelnienie typu 2xWGC DN90;

Końcówka termokurczliwa 2xØ33,7/90;
Zawory kołnierzowe pełnoprzelotowe

DZT PN16 2xDN25;

Kołnierze DN 25- 4 szt. PN16


